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ABSTRACT 

 

Purpose. The purpose of the article is to substantiate and develop proposals for the 

adjustment of regulatory documents regarding air and gas control (AGC) at coal 

enterprises of Ukraine. 

Methods. The article considers the issue of improving the regulatory framework of 

Ukraine for air-gas control (AGC) at coal enterprises. Based on the long-term ex-

amination of AGC projects of many coal enterprises of Ukraine, which is in the 

IGTM of NAS of Ukraine, analyzed some shortcomings and ways to adjust regula-

tions that determine the quality of projects of AGC systems and the level of opera-

tion of these systems in real coal mine. 

Findings. It is noted that the normative Instructions should take into account the 

means of continuous automatic measurement of dust concentration in mine air for 

sanitary and hygienic control, technological control of mine atmosphere and reduc-

tion of dust and explosion hazard, which should be part of the AGC system. It is 

also necessary to indicate the location of the dust control sensors and to which max-

imum concentration limits these sensors are set. 
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The instructions should include standards to ensure that the AGC system continu-

ously monitors the concentration of carbon monoxide in the mine air in order to 

detect signs of underground fires and their early (initial) stages. Also, mines of all 

categories must be equipped with stationary sensors of hydrogen and oxygen, and 

mines that are dangerous for the release of carbon dioxide - stationary sensors of 

carbon dioxide. If necessary, the AGC system should measure (control) the concen-

tration of hydrogen sulfide, nitrogen oxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and 

other hazardous and harmful gases. 

Originality. The article, in addition to the existing Instructions, specifies the loca-

tions of stationary sensors for monitoring the concentration of methane in gas 

mines, as well as sensors for monitoring the speed and direction of air (air flow). 

Practical implications. Given these shortcomings, the emergence of new means of 

control, processing, analysis and storage of data, new software, as well as new re-

quests to improve occupational safety in mines, there is a need to create a new spe-

cialized regulatory document for design and operation AGC systems at coal enter-

prises of Ukraine. 

Keywords: coal mine, air-gas control, regulatory documents, methane, sensor 

 

1. ВСТУП 

 

Як зазначалося у роботі [1], одним з найважливіших технологічних факто-

рів, що впливають на аерогазовий стан у виробках вугільних шахт, є якість 

проєкту системи аерогазового контролю (АГК) і рівень експлуатації цієї сис-

теми в реальних умовах вугільної шахти. 

Система АГК призначена для безперервного автоматичного контролю па-

раметрів, що характеризують аерогазовий режим шахти (збагачувальної фаб-

рики), збору, обробки, відображення та зберігання інформації, управління 

установками та обладнанням з метою своєчасного виявлення природних та 

техногенних небезпек, тенденцій їх розвитку та підтримки безпечного аеро-

газового стану. Система АГК автоматично формує та подає керуючі команди 

на обладнання (пристрої, агрегати), що забезпечують нормалізацію аерогазо-

вого стану, або (в аварійній ситуації) блокування виробничої діяльності на 

контрольованій ділянці. Після аналізу основних недоліків та шляхів підви-

щення якості аєрогазового контролю на вугільних підприємствах у роботах 

[1, 2, 3] було визначено, що важливим недоліком систем управління і моніто-

рингу аерогазового стану у вугільних шахтах є наявність потреби в коригу-

ванні нормативних документів України щодо аерогазового контролю на вугі-

льних підприємствах. Розглянемо це питання більш докладно. 

Мета статті – обґрунтування і розробка пропозицій для коригування нор-

мативних документів щодо аерогазового контролю (АГК) на вугільних підп-

риємствах Украіни. 

 

2. МЕТОДИКА 

 

Основним документом, що регулює проєктування і експлуатацію систем 

аерогазового контролю (АГК), є «Правила безпеки у вугільних шахтах» [4] 

(розділ 6 – Руднична аерологія). Це документ, що визначає основні принципи 
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і правила організації АГК на вугільних шахтах України. Документами, в яких 

міститься більш детальна інформація про правила проєктування, монтажу та 

експлуатації систем АГК на шахтах, є «Тимчасове керівництво по облад-

нанню та експлуатації систем аерогазового контролю у вугільних шахтах» ви-

давництво 1991 р. [5] та «Інструкції з контролю складу рудникового повітря, 

визначення та встановлення категорії шахт за метаном» [6]. У цих документах 

дано більш докладніші роз'яснення по багатьом пунктам «Правил ...». Однак, 

як показує аналіз та практика експертних досліджень проєктів АГК на більш, 

ніж 25 вугільних підприємствах України, проведених в ІГТМ НАНУ, деякі 

пункти цих документів потребують доопрацювання і коригування. 

Слід зауважити, що при проєктуванні, установці та експлуатації систем 

АГК керуватися декількома документами вкрай непродуктивно. Крім того, 

«Тимчасове керівництво …» [5] застаріло, так як в ньому немає чіткого пере-

ліку місць установки стаціонарних датчиків контролю метану з їх уставками, 

а це питання обмежене лише типовими схемами розміщення датчиків в шах-

тних виробках, що ускладнює використання «Тимчасового керівництва ...» 

проєктними установами та шахтними службами АГК. «Інструкції …» [6, 7] 

також потребують доопрацювання. Виходячи з цього, виникає необхідність 

створення нового спеціалізованого нормативного документа з проєктування 

та експлуатації систем АГК у вугільних шахтах, що враховує появу нових за-

собів контролю, обробки, аналізу та зберігання даних, нових програмних за-

собів, комплексний підхід щодо врахування всіх факторів, що впливають на 

аерогазову безпеку в шахтах. 

Отже, у статті проаналізовано основні пункти існуючих нормативних до-

кументів в Україні з урахуванням сучасних викликів аерогазового контролю 

на гірничих підприємствах та запропоновано корегування цих пунктів, що по-

винно враховуватись при розробці нового документу з АГК, який покращить 

рівень сучасного аерогазового контролю у шахтах. 

 

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

Розглянемо можливі зміни, якими можна доповнити «Інструкції ...» [6], 

щоб врахувати всі чинники, що впливають на аерогазові обставини в шахті. 

У цьому документі повинні враховуватися засоби безперервного автома-

тичного вимірювання концентрації пилу в рудниковому повітрі з метою сані-

тарно-гігієнічного контролю, технологічного контролю рудничної атмосфери 

і зниження пиловибухонебезпечноcті, що, на нашу думку, має входити до фу-

нкцій системи АГК. В даний момент в Україні питання, пов’язані з пилови-

бухобезпекою, регулюються окремим документом «Інструкція з виміру кон-

центрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень» [7]. У ній зазначено 

(пункт 1), що виміри концентрації пилу в шахтах повинні здійснюватися шля-

хом відбору проб пилу аспіраційними приладами (пробонаборниками) епізо-

дичної дії, або вимірювання концентрації пилу переносними пиломірами, до-

пущеними для застосування у вугільних шахтах. 

Для оперативного пилового контролю допускається застосування апара-

тури стаціонарного автоматичного контролю за допомогою датчиків, встано-
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влених в гірничих виробках. Але в документі не вказані місця установки дат-

чиків контролю пилу, в яких виробках вони встановлюються для здійснення 

безперервного автоматичного контролю вмісту пилу в рудничній атмосфері 

шахт. 

Для прикладу можна взяти «Положення про аерогазовий контроль у вугі-

льних шахтах» [8], згідно якого система АГК забезпечує безперервне автома-

тичне вимірювання концентрації пилу в рудниковому повітрі. 

Система АГК, відповідно до експлуатаційної документації на засоби конт-

ролю пилу і проєктними рішеннями по АГК, повинна здійснювати безперер-

вний автоматичний контроль вмісту пилу в рудничній атмосфері шахт: 

1) у вихідних струменях тупикових виробок; 

2) у вихідних струменях очисних виробок; 

3) при проходці або поглибленні вертикальних стволів – у вихідному із 

стволів вентиляційному струмені і у прохідницьких полків; 

4) в місцях навантаження і перевантаження вугілля; 

5) у вихідних струменях крил та шахт; 

6) у вихідних струменях виїмкових дільниць; 

7) у вхідних в очисні виробки вентиляційних струменях при послідовному 

провітрюванні. 

Здійснення контролю запиленості повітря в інших гірничих виробках пе-

редбачається проєктними рішеннями щодо системи АГК. 

Система АГК, яка контролює запиленість повітря, повинна здійснювати 

місцеву (в місцях найбільш ймовірного знаходження працівників поблизу від 

місця пиловиділення) світлову і (або) звукову сигналізацію, якщо вміст пилу 

перевищує: 1) 150 мг/м3 у вихідних вентиляційних потоках очисних і підго-

товчих виробок, а також в 5-7 м від пунктів перевантаження вугілля по руху 

вентиляційного струменя повітря; 2) 10 мг/м3 ГДК (гранично допустима кон-

центрація) в основних транспортних виробках з рейковою і дизельною відка-

ткою і в виробках навколоствольного двору при проведенні в них відповід-

ного контролю. 

При коригуванні Інструкцій [6] та при розробці нового документу необхі-

дно врахувати застосування апаратури стаціонарного автоматичного конт-

ролю запиленості за допомогою сучасних датчиків пилу, встановлених в гір-

ничих виробках. 

В існуючих Інструкціях [6] також вимагає серйозні коригування розділ з ко-

нтролю оксиду вуглецю, небезпечних і шкідливих газів і кисню. У них зазна-

чено, що «Працівники перевіряють склад повітря на вміст шкідливих газів, для 

визначення яких потрібна спеціальна апаратура: в зарядних камерах – водню; 

після підривних робіт – оксиду вуглецю, оксиду й діоксиду азоту; під час від-

робки пластів вугілля, схильного до самозапалювання, а також на пожежних 

дільницях і через ізолюючі перемички – оксиду вуглецю і водню; у шахтах з 

виділенням сірковмісних газів – сірчистого ангідриду і сірководню; у шахтах, 

небезпечних за нафтогазопроявам, – важких вуглеводів…. При відборі проб 

повітря для визначення вмісту метану, діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), 

кисню, оксиду вуглецю й водню повинні використовуватися еластичні газоне-

проникні ємності – гумові камери…. Результати вимірів, виконаних приладами 

епізодичної дії, заносяться на дошки (див. додаток 5, форму 5)…». Контроль 
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вмісту метану і діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) в шахтах відповідно до 

пунктів 3.7.4, 3.7.5, 3.7.8 Правил [4] «проводиться стаціонарною апаратурою, 

переносними автоматичними приладами і переносними приладами епізодичної 

дії». Але крім цієї загальної фрази, контроль стаціонарними датчиками вуг-

лецю, небезпечних і шкідливих газів і кисню не передбачений, а також не рег-

ламентовані місця розстановки таких датчиків в шахтних виробках.  

На нашу думку, Інструкції [6] повинні включати вимоги за прикладом пу-

нкту IV документа [8]: система АГК забезпечує безперервний автоматичний 

контроль вмісту (концентрації) оксиду вуглецю в рудниковому повітрі з ме-

тою виявлення ознак підземних пожеж та їх ранніх (початкових) стадій. Сис-

тема АГК повинна здійснювати контроль вмісту оксиду вуглецю: 1) в повіт-

роподавальних виробках, куди надходить свіжий струмінь повітря, в вертика-

льних і похилих стовбурах, в повітроподавальних штольнях і ухилах, на спо-

лученнях повітроподавальних каналів; 2) в гірничих виробках, обладнаних 

стрічковими конвеєрами; 3) в тупиках вентиляційних виробках, що погаша-

ються услід за очисними вибоями; 4) у вихідних струменях шахт; 5) у вихід-

них струменях виїмкових дільниць і тупикових виробок; 6) у вихідних стру-

менях змішувальних камер; 7) в повітропроводах ГОУ. 

Для виявлення ранніх ознак виникнення пожеж датчики оксиду вуглецю 

повинні встановлюватись в місцях найбільш ймовірного виникнення пожеж: 

1) на ділянках виробок з приводною, натяжною станціями стрічкового конве-

єра; 2) в камерах ЦПП і розподільних підземних пунктів (далі – РПП); 3) на 

ділянках виробок з вихідними струменями за межами виїмкових дільниць, 

якщо в них експлуатується електрообладнання; 4) у виробках і трубопроводах 

з вихідним із виробленого простору метаноповітряним струменем при комбі-

нованих схемах провітрювання і для шахт, що відпрацьовують вугільні пла-

сти, що самозаймаються; 5) біля ізолюючих перемичок, що огороджують по-

жежну ділянку, і для шахт, що відпрацьовують вугільні пласти, що самозай-

маються; 6) в місцях, передбачених планом ліквідації аварії (далі – ПЛА), для 

уточнення місця аварії і правильного введення позиції ПЛА; 7) в інших міс-

цях, передбачених проєктом АГК. Перелік місць виявлення ранніх ознак ви-

никнення пожеж визначає технічний керівник організації. За рішенням техні-

чного керівника організації додатково датчики можуть встановлюватися: у 

місцях зміни кута нахилу конвеєра, на ділянках деформованих ціликів, геоло-

гічних порушень. Устаткування перерахованих місць датчиками оксиду вуг-

лецю виконується відповідно до проєктних рішень по АГК. 

Система АГК повинна забезпечувати: 1) автоматичне безперервне вимірю-

вання концентрації оксиду вуглецю на контрольованих ділянках, телевимірю-

вання і запис в архів і в журнал оператора АГК результатів вимірювань; 2) мі-

сцеву (в місцях найбільш ймовірного знаходження працівників) і телесигна-

лізацію (світлову і (або) звукову) при перевищенні концентрації оксиду вуг-

лецю порогового значення (0,0017% об'ємної частки) в будь-якій точці конт-

ролю і при відмові датчиків оксиду вуглецю; 3) можливість впливу на системи 

пожежогасіння і електропостачання. Необхідність автоматичного відклю-

чення електроенергії системою АГК і її взаємодія з системою протипожеж-

ного захисту визначаються проєктними рішеннями по АГК щодо протипоже-

жного захисту та планом ліквідації аварій. 
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Система АГК повинна забезпечувати автоматичний контроль вмісту во-

дню в зарядних камерах. Датчики водню в зарядних камерах встановлюються 

в місцях найбільш ймовірного утворення його максимальної концентрації в 

процесі зарядки акумуляторних батарей. Передаварійна уставка налаштову-

ється на 0,5% об'ємної частки, при її перевищенні система АГК автоматично 

відключає напругу в зарядній камері і включає світлову і (або) звукову сигна-

лізацію. Інформація про концентрацію водню передається оператору АГК, 

при концентрації водню вище передаварійної уставки включається світлова і 

(або) звукова сигналізація. Необхідність використання датчиків водню для 

виявлення ознак початкових стадій виникнення пожеж визначається проєкт-

ними рішеннями по АГК і протипожежного захисту шахт. Для виявлення оз-

нак початкової стадії виникнення пожеж використовуються датчики водню, 

що дозволяють вимірювати його концентрацію на рівні 0,001% об'ємної час-

тки і менше. 

Вміст кисню в повітрі виробок, безпечний для працівників, що знаходяться 

в них, становить не менше 20% об'ємної частки. Необхідність використання 

датчиків кисню для виявлення пожеж визначається проєктними рішеннями 

по АГК і протипожежного захисту шахт. 

Шахти всіх категорій повинні обладнуватись стаціонарними датчиками ки-

сню, шахти, небезпечні по виділенню діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) 

– стаціонарними датчиками діоксиду вуглецю. При необхідності система 

АГК забезпечує вимір (контроль) концентрації сірководню, оксиду азоту, ді-

оксиду азоту, сірчистого ангідриду та інших небезпечних і шкідливих газів. 

У разі застосування матеріалів чи технологічних процесів, при яких можливе 

виділення інших шкідливих речовин, система АГК здійснює контроль їх кон-

центрацій в рудничній атмосфері. Необхідність і місця установки засобів си-

стеми АГК, контролюючих небезпечні і шкідливі гази, визначає технічний ке-

рівник шахти. Місця установки стаціонарних датчиків небезпечних і шкідли-

вих газів і кисню визначаються проєктними рішеннями по АГК, протипоже-

жного захисту та планом ліквідації аварії. 

ГДК (гранично допустима концентрація) діоксиду вуглецю (вуглекислого 

газу) в рудниковому повітрі складає (% об'ємної частки): а) на робочих місцях 

і у вихідних струменях виїмкових дільниць і тупикових виробок – 0,5; б) у ви-

робках з вихідним струменем крила, горизонту і шахти – 0,75; в) при прове-

денні і відновленні виробок по завалу – 1. ГДК інших небезпечних і шкідливих 

газів складають (% об'ємної частки або частин на мільйон): а) оксид азоту (в 

перерахунку на діоксид азоту) – 0,00025 (2,5 млн-1); б) діоксид азоту – 0,00010 

(1,0 млн-1); в) сірчистий ангідрид – 0,00038 (3,8 млн-1); г) сірководень – 0,00070 

(7,0 млн-1). В системі АГК в якості передаварійних уставок повинні використо-

вуватись вказані значення ГДК. При перевищенні ГДК небезпечних і шкідли-

вих газів роботи зупиняють, людей виводять на свіжий струмінь. 

Система АГК повинна забезпечувати телевимірювання, запис в архів (жо-

рсткий диск), в журнал оператора АГК і вплив на технологічне обладнання та 

системи електропостачання при перевищенні концентраціями небезпечних і 

шкідливих газів уставок відповідно до проєктних рішень по АГК. 
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Тепер розглянемо питання, що стосується місць установки стаціонарних 

датчиків контролю концентрації метану. На нашу думку, на додаток до існу-

ючих Інструкцій [6], в газових шахтах стаціонарні датчики необхідно встано-

влювати: 

а) в призабійних просторах присічних виробок, що провітрюються за раху-

нок загальношахтної депресії, – під покрівлею на відстані 3-5 м від вибою біля 

борту виробки зі свіжооголеним масивом;  

б) у вихідному струмені з призабійного простору присічних виробок, що 

провітрюються за рахунок загальношахтної депресії, – під покрівлею виробки 

в 15-20 м від вибою біля борту виробки зі свіжооголеним масивом, при русі 

комбайна проти руху вентиляційного струменя; 

в) у вихідному струмені з привибійного простору присічної виробки, про-

вітрюваної за рахунок загальношахтної депресії, – в 10-15 м від вибою виро-

бки біля борту, що примикає до вибою, виробки, що розширюється, під час 

руху комбайна по ходу руху вентиляційного струменя; 

г) в газовідсмоктувальних колекторах (трубопроводах) підземних і повер-

хневих газовідсмоктувальних вентиляційних установок – перед його розгалу-

женням до робочого і резервного вентиляторів, а при симетричному розташу-

ванні цих вентиляторів (на кінцях колектора) щодо свердловини – на кожному 

відгалуженні колектора перед регулювальним вікном, розташованим безпо-

середньо перед кожним з вентиляторів; 

д) на сполученні лави з вентиляційним штреком над верхнім (нижнім) при-

водом лавного скребкового конвеєра при використанні напруги 3 (3,3) кВ на 

шахтах III категорії і надкатегорійних – на відстані не більше 30 см від верх-

ньої балки кріплення. 

Є приклади невизначеності в установці датчиків метану в деяких випадках 

на шахтах України. Наприклад, на ДП «Вугільна компанія «Краснолиман-

ська», датчик метану Д2І-14 з уставкою СН4 – 2% встановлений на підривці 

5 південного конвеєрного штреку ухилу №1 пласта m24 під покрівлею та при-

значений для контролю місцевих скупчень газу метану в 5 південному конве-

єрному штреку ухилу № 1 пласта m24. Також датчик метану Д3-14 з уставкою 

СН4 – 2% встановлений в 5 південному конвеєрному штреку ухилу №1 пласта 

m24 на відстані 20-30 м перед підривкою у верхній частині виробки на 5 см. 

нижче затяжок покрівлі та призначений для контролю шарових скупчень газу 

метану. 

Треба у проєкті АГК вказувати – в зоні підривки, перед зоною підривки. У 

новому документі необхідно врахувати контроль зони підривки і планувати 

там установку стаціонарного датчика контролю метану з уставкою 2%. 

У нормативній базі документів з контролю метану та інших шкідливих га-

зів мало уваги приділено збагачувальним фабрикам. Основні документи, що 

регулюють ці питання, є «Правила безпеки на підприємствах по збагаченню 

та брикетуванню вугілля (сланців)» 1990 р [9], «Тимчасове керівництво ...» 

1991 р. [4] і «Правила безпеки у вугільних шахтах» [4]. Дані документи заста-

ріли у зв'язку з появою нової елементної бази, датчиків та виконавчих при-

строїв, які значно вдосконалюють газовий контроль на збагачувальних фаб-

риках. 
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Прикладом може служити нова система автоматичного контролю метану 

на ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА СВЯТО-ВАРВАРІНСЬКА «ДТЕК-

УКРАЇНА», аналіз та експертиза якої проводилась в ІГТМ НАНУ. В системі 

використаний комплект сигналізатора-аналізатора газів ДОЗОР-С із застосу-

ванням волоконно-оптичних ліній зв’язку Gigabit Ethernet. Це апаратура, що 

пред’являє зовсім інші вимоги щодо якості АГК та дозволяє підвисити сту-

пень надійності контролю. Це необхідно врахувати при коригуванні Інструк-

цій [6]. 

В Інструкціях [6, 7] необхідно додати пункти, що стосуються контролю 

швидкості і напряму повітря (витрати повітря). На газових шахтах у тупико-

вих виробках, які проводяться із застосуванням електроенергії і провітрю-

ються ВМП, крім вертикальних стволів і шурфів, повинна застосовуватися 

апаратура автоматичного контролю витрати повітря, контролю роботи й те-

лекерування ВМП із електроприводом. 

Основні коригування, пропоновані нами, представлені в Таблиці 1 «Про 

внесення змін до «Інструкцій по контролю складу рудникового повітря, ви-

значення багатогазовості та встановлення категорії шахт за метаном».  

 
Таблиця 1. Про внесення змін до «Інструкцій по контролю складу рудникового 

повітря, визначення багатогазовості та встановлення категорії шахт  

за метаном» 

 

1 В Інструкціях в 

пункті 2.3.4. до-

дати пункт н) 

в призабійних просторах присічних виробок, що 

провітрюються за рахунок загальношахтної депре-

сії, – під покрівлею на відстані 3-5 м від вибою 

біля борту виробки зі свіжооголеним масивом; 

2 В Інструкціях в 

пункті 2.3.4. до-

дати пункт о) 

у вихідному струмені з призабійного простору 

присічних виробок, що провітрюються за рахунок 

загальношахтної депресії, – під покрівлею виро-

бки в 15-20 м від вибою біля борту виробки зі сві-

жооголеним масивом, при русі комбайна проти 

руху вентиляційного струменя; 

3 В Інструкціях в 

пункті 2.3.4. до-

дати пункт п) 

у вихідному струмені з привибійного простору 

присічної виробки, провітрюваної за рахунок зага-

льношахтної депресії, – в 10-15 м від вибою виро-

бки біля борту, що примикає до вибою, виробки, 

що розширюється, під час руху комбайна по ходу 

руху вентиляційного струменя; 

4 В Інструкціях в 

пункті 2.3.4. до-

дати пункт р) 

в газовідсмоктувальних колекторах (трубопрово-

дах) підземних і поверхневих газовідсмоктуваль-

них вентиляційних установок –  перед його розга-

луженням до робочого і резервного вентиляторів, 

а при симетричному розташуванні цих вентилято-

рів (на кінцях колектора) щодо свердловини – на 

кожному відгалуженні колектора перед регулюва-

льним вікном, розташованим безпосередньо перед 

кожним з вентиляторів; 
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5 В Інструкціях в 

пункті 2.3.4. до-

дати пункт с) 

на сполученні лави з вентиляційним штреком над 

верхнім (нижнім) приводом лавного скребкового 

конвеєра при використанні напруги 3 (3,3) кВ на 

шахтах III категорії і надкатегорійних – на відстані 

не більше 30 см від верхньої балки кріплення; 

6 В Інструкціях в 

пункті 2.3.4. до-

дати пункт т) 

на відстані 20-30 м. перед зоною підривки у верх-

ній частині виробки на 5 см. нижче затяжок покрі-

влі. Призначений для контролю шарових скупчень 

газу метану; 

7 В Інструкціях в 

пункті 2.3.5. до-

дати пункт  

2,0% – в тупиках і сполученнях лав, при підтримці 

сполучень секціями механізованого кріплення, ве-

нтиляційних, конвеєрних виробках, що погаша-

ються услід за очисними вибоями; 

8 В Інструкціях в 

пункті 2.3.5. до-

дати пункт  

2,0% – в призабійних просторах і вихідних стру-

менях з призабійних просторів присічних виро-

бок; 

9 В Інструкціях в 

пункті 2.3.5. до-

дати пункт  

2,0% – у вихідних струменях присічних виробок; 

10 В Інструкціях в 

пункті 2.3.5. до-

дати пункт  

3,5% – в газовідсмоктувальних трубопроводах під-

земних і поверхневих ГОУ; 

11 В Інструкціях в 

пункті 2.3.5. до-

дати пункт  

1,0% – на сполученні лави з вентиляційним штре-

ком над верхнім (нижнім) приводом лавного скре-

бкового конвеєра для шахт III категорії і вище; 

12 Додати в Інструк-

ції 

Ввести окремим розділом в Інструкції контроль 

оксиду вуглецю, небезпечних і шкідливих газів та 

кисню; 

13 Додати в Інструк-

ції 

Ввести окремим розділом в Інструкції засоби без-

перервного автоматичного вимірювання концент-

рації пилу в рудниковому повітрі з метою саніта-

рно-гігієнічного контролю, технологічного конт-

ролю рудничної атмосфери і зниження пиловибу-

хонебезпечності; 

14 Ввести в Інструк-

ції  

Ввести окремим розділом в Інструкції контроль 

метану та інших шкідливих газів на збагачуваль-

них фабриках з урахуванням сучасних засобів ко-

нтролю, передачі та обробки інформації; 

15 Впорядкувати Ін-

струкції щодо да-

тчиків контролю і 

витрати повітря 

Необхідні чіткі узгоджені інструкції щодо розста-

новки датчиків контролю і витрати повітря в шах-

тних виробках, а також обов'язкове занесення їх в 

зведені таблиці апаратури з уставками і місцем ус-

тановки. 
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4. ВИСНОВКИ 

 

Виходячи з проведених досліджень, можна зробити наступні висновки: 

1) Існуючі на сучасних вугільних шахтах України системи контролю АГК 

потребують модернізації у зв'язку з появою нових технічних і програмних за-

собів. 

2) В результаті проведення багатьох експертиз проєктів АГК вугільних під-

приємств України та досліджень розроблено рекомендації щодо коригування 

нормативного документу НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю 

складу рудникового повітря, визначення багатогазовості та встановлення ка-

тегорій шахт за метаном». 

3) З огляду на зазначені недоліки, появу нових засобів контролю, обробки, 

аналізу та зберігання даних, нових програмних засобів, а також нових запитів, 

що вимагають підвищення рівня безпеки праці в шахтах, виникла необхідність 

щодо створення нового спеціалізованого нормативного документа з проєкту-

вання та експлуатації систем АГК на вугільних підприємствах України. 
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ABSTRACT (IN UKRAINIAN) 

 

Мета. Обґрунтування і розробка пропозицій щодо коригування нормативних 

документів щодо аерогазового контролю (АГК) на вугільних підприємствах 

України. 

Методика. У статті розглянуто питання покращення нормативної бази Укра-

їни щодо аерогазового контролю (АГК) на вугільних підприємствах. На базі 

багаторічного опиту експертизи проєктів АГК багатьох вугільних підпри-

ємств України, який є в ІГТМ НАН України, проаналізовано окремі недоліки 

та шляхи коригування нормативних документів, які визначають якість проєк-

тів систем аерогазового контролю і рівень експлуатації цих систем в реальних 

умовах вугільної шахти.  

Результати. Зазначено, що у нормативних Інструкціях повинні враховуватися 

засоби безперервного автоматичного вимірювання концентрації пилу в руд-

никовому повітрі з метою санітарно-гігієнічного контролю, технологічного 

контролю рудничної атмосфери і зниження пиловибухонебезпечноcті, що має 

входити до функцій системи АГК. Також потрібно вказувати місця установки 

датчиків контролю пилу та на які ГДК (гранично допустимі концентрації) ці 

датчики налаштовані. Інструкції повинні включати норми щодо забезпечення 

системою АГК безперервного автоматичного контролю вмісту (концентрації) 
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оксиду вуглецю в рудниковому повітрі з метою виявлення ознак підземних 

пожеж та їх ранніх (початкових) стадій. Також шахти всіх категорій повинні 

обладнуватись стаціонарними датчиками водню та кисню, а шахти, небезпе-

чні по виділенню діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), – стаціонарними да-

тчиками діоксиду вуглецю. При необхідності система АГК повинна забезпе-

чувати вимір (контроль) концентрації сірководню, оксиду азоту, діоксиду 

азоту, сірчистого ангідриду та інших небезпечних і шкідливих газів. 

Наукова новизна. У статті на додаток до існуючих Інструкцій вказані місця 

установки стаціонарних датчиків контролю концентрації метану в газових 

шахтах, а також датчиків контролю швидкості і напрямку повітря (витрати 

повітря). 

Практична значимість. З огляду на зазначені недоліки, появу нових засобів 

контролю, обробки, аналізу та зберігання даних, нових програмних засобів, а 

також нових запитів, що вимагають підвищення рівня безпеки праці в шахтах, 

виникла необхідність щодо створення нового спеціалізованого нормативного 

документа з проєктування та експлуатації систем АГК на вугільних підпри-

ємствах України.  

Ключові слова: вугільна шахта, аерогазовий контроль, нормативні докуме-

нти, метан, датчик 
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